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生駒山

（OP+642）

大阪広域水道企業団
村野浄水場系

大阪広域水道企業団
庭窪浄水場系

大阪市
浄水系

２．受水系統図

（大阪広域水道企業団及び大阪市浄水受水）

大 東 市
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花園中央公園内

新総合庁舎内

新総合病院内

布施公園内

菱屋西配水場

池島配水場

水走配水場

水走配水場給水区域
上小阪配水場給水区域
菱屋西配水場給水区域
大阪市受水給水区域

池島配水池給水区域

給 水 区 域 境 界

浄・配水場・配水池及び受水点

水道庁舎

八 尾 市

上水６拡φ２２００

上小阪配水場

上水布施・枚岡連絡管φ８００

中石切受水中継ポンプ場

中石切受水中継

ポンプ場給水区域
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新生駒ﾄﾝﾈﾙ

生駒ﾄﾝﾈﾙ
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⑩

⑱ ⑰
⑯

⑮
⑭

⑬

⑳

近鉄奈良線

近鉄けいはんな線

国道308号線

上 小 阪
給水区域

給水区域外

水走給水区域

菱 屋 西
給水区域

石切給水区域

池島給水区域

配 水 区 域 施 設 名 称 水 源

菱 屋 西 系 ① 菱屋西配水場

大阪広域水道企業団浄水

上 小 阪 系 ② 上小阪配水場

水 走 系

③ 水走配水場
⑦ 五条低区配水池
⑧ 五条中区配水池
⑨ 上四条高区配水池
⑪ 山手町特別高区(A) 配水池
⑫ 山手町特別高区(B･C) 配水池

池 島 系
④ 池島配水場
⑳ 六万寺配水池

中 石 切 系
⑩ 日下中区配水池
⑬ 善根寺高区配水池
○21 中石切受水中継ポンプ場

石 切 系
（水走、中石切、

ﾄﾝﾈﾙ湧水）

⑤ 石切高区浄水場
⑥ 石切低区浄水場
⑭ 石切特別高区第 1 配水池
⑮ 石切特別高区第 2 配水池
⑯ 上石切特別高区(A) 配水池
⑰ 上石切特別高区(B) 配水池
⑱ 上石切特別高区(C･E) 配水池

大阪広域水道企業団浄水
自 己 水

大 阪 市 受 水 系 ⑲ 大阪市受水点 大阪市浄水

３．浄・配水場別配水区域図

中石切給水区域
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４．水道施設フロー図（施設能力281,080㎥ 配水池容量107,434㎥）

平成 30年 3 月 31 日 

石切低区取水場 
(近鉄けいはんなﾄﾝﾈﾙ湧水) 

取水量 1,200 /日

HWL21.35  LWL19.60

特別高区配水区域 
 OP+120～150m（一部 230m） 
〔計画(H32)〕 

日最大 471  /日

五条低区配水池 

3,000
HWL52.00  LWL42.00

石切特別高区 

第1配水池 

60
HWL203.45  LWL200.95

石切特別高区 

第2配水池 

25
HWL183.80  LWL182.23

善根寺高区 

配水池 20
HWL117.02  

LWL115.40 

上四条高区 

配水池 

1,500
HWL146.15  LWL138.65

石切高区取水場 
（近鉄奈良線ﾄﾝﾈﾙ湧水）

取水量 650 /日

HWL97.95  LWL95.95

上石切特別高区 

(D)受水槽 

21
HWL119.10  LWL117.10

上石切特別高区 

(B)配水池 

45
HWL215.30  LWL213.30

石切特高第１

配水区域

上石切特別高区 

(A)配水池 

35
HWL260.80  LWL258.80

石切特高第２

配水区域

上石切特高

A 配水区域

山手特高

A 配水区域

山手特高

B 配水区域

上石切特高

B 配水区域

上石切特高

C 配水区域
上石切特高

E 配水区域

五条中区配水池 

2,650
HWL87.75  LWL80.75

善根寺高区配水区域
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六万寺配水池 

850
HWL49.60  LWL43.90

Ｐ Ｐ

山手町特別高区 

(A)配水池

24
HWL191.30  LWL189.30

善根寺高区受水槽 

5
HWL70.15 LWL68.50

Ｐ

大
阪
広
域
水
道
企
業
団

庭
窪
系

村
野
系

菱屋西配水場 

9,800
公称能力(H29) 30,500 /日

水走配水場 

61,400
公称能力(H29) 141,810 /日

企水枚岡

ポンプ場

池島配水場 

10,000
公称能力(H29) 24,000 /日

上小阪系
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石切低区浄水場 

3,000
HWL52.00  LWL44.00

石切高区浄水場 

1,000
HWL144.00  LWL139.00

次

亜
上向流

固液分離

急速

ろ過

上石切特別高区配水池 

(C)190  
HWL173.50 

LWL168.50

(Ｅ)10  
HWL180.00 

LWL178.00

山手町特別高区配水池 

(Ｂ)20  
HWL147.00 

LWL144.00

(C)75  
HWL134.00 

LWL131.00

φ
30

0 

企業団水２拡φ800 

企業団水６拡φ2200 

企業団水５拡φ1800 企業団水５拡φ1800 

企業団水６拡φ2200 

企業団水２拡φ800 

受水φ1350 

P 
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C

硫

酸

浄水能力(H29)1,180 /日 

φ200 

φ300 

φ
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0 
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平区水走系

配水区域

菱屋西系
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Ｐ

平区西南系

配水区域

Ｐ

Ｐ

φ200 

φ
15

0 

φ250 

φ200 φ300 

φ400 

φ900 

φ600 

φ800 

受水φ1500 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

平区水走系

配水区域
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中石切受水中継 

ポンプ場 

公称能力(H29) 6,140 /日

φ
30

0 

受水φ250 

高区配水区域 
OP+70～120m 

〔計画(H32)〕 
日最大 4,484  /日

中区配水区域 
OP+25～70m 
〔計画(H32)〕 
日最大 10,180  /日 

・日下中区系  3,971  /日 

・五条中区系  6,209  /日

低区配水区域 
OP+10～25m 
〔計画(H32)〕 

日最大 14,029  /日 
・石切低区系  8,132  /日 

・五条低区系 5,897 /日

平区配水区域 
OP+10m 以下 
〔計画(H32)〕 
日最大 160,836  /日

・水 走 系  77,140  /日 

・池 島 系  17,762  /日 

・上小阪系  46,201  /日 

・菱屋西系  19,733  /日 

次

亜
急速

ろ過

日下中区系 五条中区系 

（送配水兼用管路分離）
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PC 配水池
耐震対策済 

RC配水池
耐震対策済 

SUS 配水池
耐震対策済 

PC,RC 配水池
耐震対策済 

RC配水池 耐震対策済(4 号池 25200 )

PC 配水池
耐震対策済 

PC 配水池
耐震対策済 

RC配水池
（3 池 7350  ）
延命化対策済 

PC 配水池
延命化対策済 

日下中区配水池 

4,000
HWL87.75  LWL82.75

Ｐ

Ｐ
増圧ポンプ 

PC 配水池
耐震対策済 

PC 配水池
耐震対策済 

上向流
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浄水能力(H29)600 /日 

(１池耐震工事中) 

SUS配水池
耐震対策済 

SUS 配水池
耐震対策済 

SUS 配水池
耐震対策済 
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